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CENTRALINE RECUPERO DMV O SALTI RESIDUI

Esperienza in ENEL
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Particolari tipologie di turbina per Mini ςSmall Hydro

HPP RevampingςUtilizzo di generatori a magneti permanenti

Riflessioni e considerazioni
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CENTRALINE RECUPERO SALTO E DMV

Esperienza in ENEL

Enelnegli ultimi anni ha portato avanti un programmadi impianti di piccola

taglia; le principalimotivazionisono:

V recuperare parte ŘŜƭƭΩŜƴŜǊƎƛŀpersa in conseguenzadei rilasci per

DeflussiMinimi Vitali (DMV) o DeflussiEcologiciimpostidallalegge;

V recuperare ƭΩŜƴŜǊƎƛŀdi parte del salto non sfruttata ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻdi

concessioniesistenti(RS)

Ç Motivazioni  che hanno portato alla realizzazione di questi impianti
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Esperienza in ENEL

CENTRALINE RECUPERO SALTO E DMV

Ç Scelte delle soluzioni con particolare riguardo alle tipologie dei gruppi

Data la dimensione in

genere piccola di questi

impianti sono state fatte

delle analisi per vedere se

era possibile utilizzare

macchinestandardizzatedi

alcunicostruttori.

A fianco (esempio) di

individuazione delle

tipologiee dei costruttori
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Esperienza in ENEL

CENTRALINE RECUPERO SALTO E DMV

Per i DMV (Deflusso Minimo Vitale): 
La priorità da considerare nel progetto è il rilascio della portata in alveo (essa 
viene prima della generazione)

ĄRicerca di soluzioni con by-pass di gruppo sicure

Per gli impianti RS (Recupero Salto):
La priorità da considerare è evitare interferenze con gli impianti principali in 
ƳƻŘƻ Řŀ ƴƻƴ ŎǊŜŀǊŜ ƳŀƴŎŀǘŀ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ 
(il danno sarebbe maggiore del guadagno)

Ą wƛŎŜǊŎŀ Řƛ ǎƻƭǳȊƛƻƴƛ ŎƘŜ ƎŀǊŀƴǘƛǎŎŀƴƻ ƛƭ ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ 
ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ ŀƴŎƘŜ ƛƴ Ŏŀǎƻ Řƛ Ǝǳŀǎǘƻ ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ w{

Ą Collocazione temporale opportuna degli interventi di realizzazione

Ç Problematiche legate alla realizzazione di questi impianti
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CENTRALINE RECUPERO SALTO E DMV

Esempio di possibili realizzazioni con miniturbine  commerciali della IREM  della serie 
Ecowatt - Potenza massima circa 100 kW

IMPIANTI: Villa Collemandina ςIsola Santa ςGramolazzo 

Esperienza in ENEL
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CENTRALINE MINI-IDRO RECUPERO DMV

Esperienza in ENEL

Esempi di impianti realizzati:  Tipologia Banki (IREM)

DMV della diga di Villa Collemandina
Potenza 

(kW)

Salto 

(m)

Portata 

(m3/s)

21.4 21.9 0.1
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CENTRALINE MINI-IDRO RECUPERO DMV

Tipologia VLH (VeryLow Head della ditta STE - MJ2)

Esperienza in ENEL
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CENTRALINE RECUPERO SALTO E DMV

Esempi di impianti realizzati:  Traversa di ALA  (2013)

DMV ǘǊŀǾŜǊǎŀ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ![! όI59ύ
Potenza 

(kW)

Salto 

(m)

Portata 

(m3/s)

400 3,39 15,2

Esperienza in ENEL
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CENTRALINE RECUPERO SALTO E DMV

Esperienza in ENEL

Tipologia: Gruppi Francis compatti verticali o orizzontali 

DMV di: Pontesei(V)  ςS. Caterina (V) ςGhirlo(V) ςMis (V) ςPieve di Cadore (O) 

ςStramentizzo (V) ςFiastra (V) ςTalvacchia(V)
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CENTRALINE RECUPERO SALTO E DMV
Esperienza in ENEL

Esempi di impianti realizzati:  Pontesei(2014) 

DMV della diga di Pontesei(Voith)

Dissipatore per 

DMV passivo

Potenza 

(kW)

Salto 

(m)

Portata 

(m3/s)

390 53.8 0,81
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CENTRALINE RECUPERO SALTO E DMV

Esperienza in ENEL

Esempi di impianti realizzati:  Santa Caterina (2014)

DMV della diga di Santa Caterina (Voith)

Potenza 

(kW)

Salto 

(m)

Portata 

(m3/s)

321 38,8 0,92

Dissipatore per 

DMV passivo
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